PAE n°® 10.229/2025, Pag. n° 8

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

TERMO DE REFERENCIA

1. Definicdo do objeto

Contratagdo do servigo especializado de manutengdo preventiva e corretiva do transformador a éleo da
marca WEG, 500 KVA, classe 15 KV, localizado no Edificio Sede do TRE-SC; do transformador a seco da marca
UNITRAFO, 225 KVA, classe 15 KV, localizado no Edificio Anexo | do TRE-SC; e do transformador a dleo, 225
KVA, classe 15 KV, localizado no edificio dos Cartérios Eleitorais de Floriandpolis do TRE-SC, bem como
analise e tratamento do dleo isolante dos transformadores a dleo, conforme Relatério de Analise
Fisico-Quimico e Cromatografica em Oleo Isolante Mineral, e substituicio de capacitores, nos seguintes
enderegos:

e Edificio Sede do TRE-SC: Rua Esteves Junior, n. 68, Centro, Floriandpolis / SC. CEP. 88015-130.
e Edificio Anexo | do TRE-SC: Rua Esteves Junior, n. 80, Centro, Floriandpolis / SC. CEP. 88015-130.

e Edificio dos Cartérios Eleitorais de Floriandpolis: Rua Sdo Francisco, n. 234, Centro, Floriandpolis /
SC. CEP. 88015-203.

2. Fundamentagao da Contratacao

Justifica-se a presente contratagdo tendo em vista a necessidade de manutencdo preventiva a fim de
garantir o adequado funcionamento e a conservagdao dos equipamentos e instalagdes e, se comprovada a
necessidade, manutencdo corretiva dos equipamentos referente a oleos isolantes minerais, conforme
comprovagdao em relatério técnico decorrente da manutengao preventiva. Tais servigos especializados de
manutengdo consistem em atividade comum e ndo finalistica do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina e representam tecnicamente uma necessidade continuada, conforme orientacdo do fabricante e
norma ABNT NBR 14039.

3. Descri¢do da solugao

Contratagdo do servigo especializado de manutencdo preventiva e corretiva do transformador a éleo da
marca WEG, 500 KVA, classe 15 KV, localizado no Edificio Sede do TRE-SC; do transformador a seco da marca
UNITRAFO, 225 KVA, classe 15 KV, localizado no Edificio Anexo | do TRE-SC; e do transformador a dleo, 225
KVA, classe 15 KV, localizado no edificio dos Cartérios Eleitorais de Floriandpolis, e respectivas instalagoes,
todos no centro de Floriandpolis-SC, bem como andlise e, se comprovada a necessidade conforme Relatério
de Andlise Fisico-Quimico e Cromatografica em Oleo Isolante Mineral, tratamento do 6leo isolante dos
transformadores a éleo. O servigo devera prever a substituicdo de 3 (trés) células capacitivas de 3,33kVAr
por 380V, que compdem o estagio 4 do banco de capacitores do transformador a éleo, 225 KVA (no
equipamento estdo instalados o modelo WEG UCW 3,33KVAr V40), localizado no edificio dos Cartérios
Eleitorais de Floriandpolis.

3.1. Estudos Técnicos Preliminares

Considerando a facilidade de identificacdo da solu¢do, bem como a fundamentacdo da contratacgdo indicada
no item 9.2.3 deste Termo de Referéncia, a equipe de planejamento entendeu por dispensar o estudo
técnico preliminar, nos termos do art. 14 da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n. 58/2022.
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3.2. Marcas e Modelos / Cédigos de Referéncia

Ndo se aplica a esta contratagao.

3.3. Codigos SIASG
Cddigo SIASG: 4782

4, Requisitos da contratagao

Considerando que se trata de atividade de manutengdo essencial, entende-se que os requisitos funcionais
sdo os procedimentos técnicos especificos para manter as condicbes de funcionalidade dos
transformadores, conforme descritos abaixo:

4.1. Etapal- Manutengdo Preventiva e Corretiva

4.1.1. Subestacio com transformador a éleo de marca WEG, 500KVA, classe 15 KV, do edificio Sede
do TRE-SC:

a) Inspecdo Visual de acordo com a Norma NBR 7036:1990 (NB-108-1/90), devendo observar-se:

e Existéncia de fissuras, lascas ou sujeiras nas buchas e danos externos no tanque e
acessorios;

e O estado dos terminais e ligagdes do transformador;

e Se ha vazamentos pelas buchas, tampas, soldas etc.;

e Pontos de corrosao;

e Existéncia de ruidos anormais de origem mecanica ou elétrica;
e Fixacdo do transformador;

e Aterramento e equipamentos de protec¢do do transformador;
e Nivel do liquido isolante;

® Leituras de temperatura do transformador e da temperatura maxima registrada no
instrumento (se aplicavel);

® Leitura da pressdo interna do transformador e da pressio maxima registrada no
instrumento (se aplicavel);

e Valvula de alivio de pressao.

b) Coleta e ensaio do 6leo isolante de acordo com a Norma NBR 8840/2021, devendo ser avaliados
0s seguintes itens:

i Anadlise cromatografica;
ii. Rigidez dielétrica;
iii. Teor de agua;
iv. indice de neutralizaggo IAT;

V. Tensdo interfacial a 252 C;
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Vi. Fator de poténcia a 1002 C;
vii. Fator de dissipagdo tgd a 902 C.
c) Realizar os seguintes testes:
i Ensaio de resisténcia de isolagdo do transformador;
ii. Ensaio de continuidade elétrica do transformador;
iii. Relacdo de transformacgdo do transformador (TTR).

d) Entregar laudo técnico demonstrando os resultados obtidos da andlise do dleo e indicando, no
caso de algum dos itens avaliados ndo atenderem aos valores minimos exigidos por norma, as
recomendacdes necessarias para o perfeito funcionamento do equipamento.

e) Limpeza interna da subestacdo, do transformador, do disjuntor, dos isoladores, das buchas de
passagem e terminais de baixa e alta tensdo;

f) Reaperto das conexdes, incluindo as ligagdes do aterramento;
g) Inspecdo e lubrificagdo do disjuntor e da chave seccionadora;

h) Complementa¢do do nivel do éleo isolante do transformador, se necessario e troca do dleo
isolante dos disjuntores.

i)  Regulagem de tensdo de saida do transformador (se necessario/solicitado).
j)  Realizar o servico de medigdo das grandezas elétricas por um periodo minimo de 96 horas.

k) Realizagdo dos testes de isolagdo do tapete isolante, em atendimento aos requisitos da norma
NR-10

- Fornecer o selo de aprovagdao correspondente a seu laudo e cddigo de rastreabilidade
especifico.

I) Fornecimento e instalagdo para-raios interno junto ao ramal de entrada da subestacdo, ligando a
malha de terra da subestacdo.

m) Fornecimento e instalagdo do dispositivo de bloqueio para a seccionadora do transformador.

4.1.2. Subestagio com transformador a seco de marca Unitrafo, 225KVA, classe 15KV, do prédio
Anexo | do TRE-SC.

a) Inspecdo Visual, devendo observar-se:
i Existéncia de fissuras, lascas ou sujeiras nas buchas e danos na parte externa e acessorios;
ii. O estado dos terminais e ligagdes do transformador;
iii. Pontos de corrosdo;
iv. Existéncia de ruidos anormais de origem mecanica ou elétrica;
V. Se ha aquecimento excessivo;
Vi. Se ha umidade excessiva.

b) Limpeza interna da subestagdo, do transformador, do disjuntor, dos isoladores, das buchas de
passagem e terminais de alta tensao;

c) Reaperto das conexdes, incluindo as ligacGes do aterramento;

d) Inspecdo e lubrificagdo do disjuntor e da chave seccionadora;
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e) Realizar os seguintes testes:
i Ensaio de resisténcia de isolacdo do transformador;
ii. Ensaio de continuidade elétrica do transformador;
iii. Relagdo de transformagdo do transformador (TTR).
f) Regulagem de tensdo de saida do transformador (se necessario/solicitado).
g) Realizar o servigo de medigdo das grandezas elétricas por um periodo minimo de 96 horas.

h) Realizagdo dos testes de isolacdo do tapete isolante, em atendimento aos requisitos da norma
NR-10

- Fornecer o selo de aprovagdo correspondente a seu laudo e cddigo de rastreabilidade
especifico.

i)  Providenciar o fechamento com espuma expansiva do ramal de entrada dos eletrodutos no
cubiculo junto ao transformador.

j)  Fornecimento e instalagdo para-raios interno junto ao ramal de entrada da subestagdo, ligando a
malha de terra da subestagdo

k) Realizar a equipotencializacdo, ou seja, o aterramento da grade metalica acima do transformador
e da porta de entrada a malha de terra da subestacdo, conforme previsto pela norma da CELESC.

4.1.3. Subestacio com transformador a éleo da marca TRAFO, 225KVA, do prédio dos Cartdrios
Eleitorais de Floriandpolis.

a) Inspecdo Visual de acordo com a Norma NBR 7036:1990 (NB-108-1/90), devendo observar-se:

e Existéncia de fissuras, lascas ou sujeiras nas buchas e danos externos no tanque e
acessorios;

® O estado dos terminais e ligagdes do transformador;

e Se ha vazamentos pelas buchas, tampas, soldas etc.;

e Pontos de corrosao;

e Existéncia de ruidos anormais de origem mecanica ou elétrica;
e Fixacdo do transformador;

e Aterramento e equipamentos de protec¢do do transformador;
e Nivel do liquido isolante;

e |eituras de temperatura do transformador e da temperatura maxima registrada no
instrumento (se aplicavel);

® Leitura da pressdo interna do transformador e da pressdo maxima registrada no
instrumento (se aplicavel);

e Valvula de alivio de pressao.

b) Coleta e ensaio do Sleo isolante de acordo com a Norma NBR 8840/2021, devendo ser avaliados os
seguintes itens:

i Analise cromatografica;

ii. Rigidez dielétrica;
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iii. Teor de agua;
iv. indice de neutralizagdo IAT;
V. Tensdo interfacial a 252 C;
Vi. Fator de poténcia a 1002 C;
vii. Fator de dissipacao tgd a 902 C.

c) Substituicdo de 3 (trés) células capacitivas de 3,33kVAr por 380V, que compdem o estagio 4 do
banco de capacitores.

d) Realizar os seguintes testes:
i Ensaio de resisténcia de isolacdo do transformador;
ii. Ensaio de continuidade elétrica do transformador;
iii. Relagdo de transformagdo do transformador (TTR).

e) Entregar laudo técnico demonstrando os resultados obtidos da analise do dleo e indicando, no caso
de algum dos itens avaliados ndo atenderem aos valores minimos exigidos por norma, as
recomendagdes necessarias para o perfeito funcionamento do equipamento.

f) Limpeza interna da subestacdo, do transformador, do disjuntor, dos isoladores, das buchas de
passagem e terminais de baixa e alta tensdo;

g) Reaperto das conexdes, incluindo as ligacdes do aterramento;
h) Inspegdo e lubrificagdo do disjuntor e da chave seccionadora;

i) Complementagdo do nivel do 6leo isolante do transformador, se necessario e troca do dleo isolante
dos disjuntores.

j) Regulagem de tens3o de saida do transformador (se necessario/solicitado).
k) Realizar o servico de medicdo das grandezas elétricas por um periodo minimo de 96 horas.

I) Realizagdo dos testes de isolacdo do tapete isolante, em atendimento aos requisitos da norma
NR-10.

- Fornecer o selo de aprovacgdo correspondente a seu laudo e cddigo de rastreabilidade especifico.

m) Inspec¢do do quadro elétrico de correcdo do fator de poténcia, incluindo a verificagdo das células
capacitivas e, caso necessario, reaperto das conexdes, incluindo as ligagdes do aterramento.

n) Realizar a medicdo de tensdo no banco de capacitores e, quando necessario, a
manutenc¢do/fornecimento dos fusiveis danificados.

o) Fornecimento e instalagdo de cordoalha de aterramento nas portas dos cubiculos da subestacdo.

O servico devera ser executado em conformidade com as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT NBR 7036:1990 e NBR 8840/2013; as disposicBes legais pertinentes dos o6rgios
governamentais de seguranga, 0s manuais e orienta¢cdes técnicas especificas dos equipamentos e
instalagOes, as prescricGes e recomendagdes dos fabricantes dos equipamentos quanto aos procedimentos
de manutencdo e operagdo e os regulamentos das empresas concessionarias de energia.

4.2. Etapa 2 - Filtragem de dleo, se comprovada a necessidade

4.2.1. Subestagdo com transformador a éleo de marca WEG, 500KVA, classe 15 KV, do edificio Sede
do TRE-SC:
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a) Tratamento por termovacuo, consistente na retirada da umidade e dos gases dissolvidos utilizando
uma maquina chamada termovacuo, a qual possui um conjunto de resisténcias para aguecimento
do 6leo e uma camara de vacuo onde sao retirados gases dissolvidos e umidade.

b) Coleta e ensaio do dleo isolante de acordo com a Norma NBR 8840/2021, devendo ser avaliados os
seguintes itens:

i Anélise cromatografica;
ii. Rigidez dielétrica;
iii. Teor de agua;
iv. indice de neutralizagdo IAT;
V. Tensdo interfacial a 252 C;
vi. Fator de poténcia a 1002 C;
vii. Fator de dissipacao tgd a 902 C.

c) A empresa contratada deverd entregar relatério técnico e laudo demonstrando os resultados
obtidos da anadlise do 6leo tratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

4.2.2. Subestacio com transformador a 6leo da marca TRAFO, 225KVA, do prédio dos Cartérios
Eleitorais de Floriandpolis.

a) Tratamento por termovacuo, consistente na retirada da umidade e dos gases dissolvidos utilizando
uma maquina chamada termovacuo, a qual possui um conjunto de resisténcias para aguecimento
do 6leo e uma camara de vacuo onde sao retirados gases dissolvidos e umidade.

b) Coleta e ensaio do dleo isolante de acordo com a Norma NBR 8840/2021, devendo ser avaliados os
seguintes itens:

i Anélise cromatografica;
ii. Rigidez dielétrica;
iii. Teor de agua;
iv. indice de neutralizagdo IAT;
V. Tensdo interfacial a 252 C;
Vi. Fator de poténcia a 1002 C;
vii. Fator de dissipacao tgd a 902 C.

c) A empresa contratada devera entregar relatério técnico e laudo demonstrando os resultados
obtidos da analise do 6leo tratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

5. Modelo de execugdo do objeto

5.1. Prazos
O contrato sera executado mediante autorizagdo da Secdo de Manutencgao Predial para o inicio dos servigos.

Os procedimentos de manutencdo preventiva e corretiva das subestacdes devem ser executados de forma
segura e de acordo com as normas especificas observando-se o que segue:

® Prestacdo dos servigos em dia de sabado ou de domingo, preferencialmente no periodo matutino,
em data previamente agendada com a Se¢do de Manutencdo Predial, da Coordenadoria de
Infraestrutura, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da autorizacdo do TRE-SC;
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® O relatdrio técnico e o laudo devem ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias corridos apds a data
da realizagdo da manutengdo preventiva e corretiva realizada, incluindo a inspegdo visual e coleta
do dleo isolante;

e Realizagdo dos procedimentos de solicitagdo de desligamento de energia, junto a concessionaria
local (CELESC), prévia a manutengdo em subestagdo, bem como de solicitagdo de religamento apds
concluidos os servicos, sendo imprescindivel a anuéncia prévia da Secdo de Manutencgdo Predial;

® A contratada devera entregar laudo técnico demonstrando os resultados obtidos da analise do éleo
e indicando, no caso de algum dos itens avaliados ndo atenderem aos valores minimos exigidos por
norma, as recomendagdes necessdrias para o perfeito funcionamento do equipamento, no prazo
de 30 (trinta) dias apds as devidas coletas.

e Comprovando-se a necessidade de realizagdo da Etapa 2 (item 4.2), esta deverd ser realizada no
prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data de emissdo do laudo demonstrativo dos
resultados da andlise do dleo, e, apds a conclusdo do servigos, um novo relatério técnico e laudo
demonstrativo devem ser apresentados no prazo maximo de 30 (trinta) dias para comprovagao dos
resultados obtidos do tratamento do 6leo.

O servigo esta previsto para ser realizado em um dia para os Edificios Sede e Anexo | e outro dia para o
Edificio dos Cartdrios Eleitorais de Floriandpolis. Podendo, a critério da Contratada em comum acordo com o
Contratante, o servico ser realizado em todas as subestagdes no mesmo dia.

Durante os procedimentos de manutengdo serdo coletados dados e amostras de 6leo para posterior
realizagdo de testes e emissdo de laudo e relatério sobre as condi¢cBes dos equipamentos a luz das normas
vigentes, os quais devem ser entregues a fiscalizacdo de forma a viabilizar a atestagdo do cumprimento das
obrigacOes da contratada.

5.2. Local de entrega ou prestag¢ao dos servigos

Os procedimentos de manutengdo preventiva e corretiva das subestacGes devem ser executados nos
seguintes enderecos:

e Edificio Sede do TRE-SC: Rua Esteves Junior, n. 68, Centro, Floriandpolis / SC. CEP. 88015-130.

e Edificio Anexo | do TRE-SC: Rua Esteves Junior, n. 80, Centro, Floriandpolis / SC. CEP. 88015-130.

e Edificio dos Cartdrios Eleitorais de Floriandpolis: Rua S3o Francisco, n. 234, Centro, Floriandpolis /
SC. CEP. 88015-203.

5.3. Recebimento provisoério e definitivo
a) O recebimento provisério ocorrera na data de entrega de cada objeto contratado.

b) O recebimento definitivo dar-se-4 em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento provisério do
objeto, exceto se houver atraso motivado pela contratada, hipétese em que o prazo terd seu inicio
contado a partir do saneamento de todas as pendéncias.

5.4. Pagamento

O prazo maximo para a efetivagdo do pagamento serd de 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento definitivo
do objeto.

5.5. Garantia do objeto
O prazo de garantia devera ser de, no minimo, 1 (um) ano apds o recebimento definitivo dos servigos.
5.6. Vigéncia da contratagao

A contratagdo tera vigéncia a partir da emissdo da nota de empenho até o recebimento definitivo do objeto.
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5.7. Obrigacdes da Contratante
O Contratante devera cumprir com as seguintes obriga¢des durante a vigéncia do Contrato:
5.7.1. Autorizar o inicio dos servigos.

5.7.2.  Promover, através de seus representantes, a gestdo do Contrato, em conformidade com o art.
117 da Lei n. 14.133/2021.

5.7.3. Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com as condi¢des, preco e prazo estabelecidos
no edital licitatorio.

5.7.4. Sustar a execuc¢do de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou
por outro motivo que justifique tal medida.

5.7.5. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprova¢do das condi¢Ges de habilitacdo
exigidas nesta contratagdo.

5.8. Obrigacoes da Contratada
5.8.1. Executar o objeto nas condig¢des estipuladas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.8.2. Iniciar a prestacdo dos servigos na data previamente autorizada pelo gestor da contrata¢do, dentro
prazo de execugdo previsto no item 5.1;

5.8.3. Tomar as seguintes providéncias em até 10 (dez) dias a contar do recebimento da nota de empenho
emitida pelo TRE-SC:

5.8.3.1. Alinhar com o gestor da contratacdo a ordem dos locais onde serdo realizados os servicos e
respectivos hordrios a serem agendados com o Contratante e com a concessionaria de energia.

5.8.3.2. Apresentar a relagdo nominal de todo o pessoal envolvido diretamente na execug¢do dos
servigos, informando os respectivos nimeros de Registro Geral do documento de identidade.

5.8.3.3. Providenciar a Anota¢do de Responsabilidade Técnica (ART), Registro ou Termo de
Responsabilidade Técnica (RRT), fornecida pelo respectivo Conselho de Classe (CREA, CAU ou
CRT);

5.8.3.4. Apresentar certiddo de registro de pessoa juridica junto ao respectivo Conselho Regional,
dentro de seu prazo de validade. Se forem sediadas em outra jurisdicdo e, consequentemente
inscritas no Conselho de origem, deverao apresentar, obrigatoriamente, visto do Conselho no
Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispde a legislagdo em vigor.

5.8.3.5. Identificar, para a gestdao contratual, o laboratério para o qual a contratada enviard, as suas
custas, as amostragens de 6leo, e que produzira os respectivos laudos.

5.8.4. \Visitar previamente os locais de execug¢do para conhecimento das condicionantes de execu¢do dos
servigos, bem como eventuais dificuldades de execugdo em relagdo as instalagGes existentes.

5.8.5. Empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢do dos servigcos
dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, responsabilizando-se pela reposicdo dos
materiais danificados em virtude da ma execugdo dos servigos, incluindo aqueles necessarios ao
seu refazimento.

5.8.6. Utilizar na execugdo dos servicos pessoal identificado, uniformizado, selecionado, de comprovada
experiéncia técnica no cargo ou funcdo, podendo ser exigida a substituicdo de qualquer
empregado, cujo comportamento ou capacidade a Contratante julgue improprio ao desempenho
dos servigos contratados.

5.8.7. Os servicos deverdo ser executados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da autorizagdo enviada pela Secdo de Manutengdo Predial — SEMP, apds o cumprimento das
obrigagOes previstas no item 5.8.3, devendo o relatdrio técnico e o laudo serem entregues no
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mesmo prazo, apos a realizacdo de inspegdo visual e coleta do dleo isolante.

5.8.8.  Emitir relatdrio técnico no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da realizacdo de inspec¢do
visual e coleta do éleo isolante dos transformadores a éleo.

5.8.9. Apresentar laudo técnico demonstrando os resultados obtidos da analise do dleo e realizar, caso
algum dos itens avaliados ndao atender aos valores minimos exigidos por norma, o tratamento
necessario para o perfeito funcionamento do equipamento.

5.8.10. Manter durante a execuc¢do do contrato todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

5.8.11. Solicitar previamente, apds autorizado pela Sec¢do de Manutengdo Predial, o desligamento de
energia junto a concessionaria local para manuteng¢do em subestagdo, bem como o religamento da
energia.

5.8.12. Executar os servigos nos equipamentos e nas dependéncias dos prédios mencionados (Sede, Anexo
| e Cartérios Eleitorais) em sabado ou domingo, preferencialmente no periodo matutino, apds
agendamento com o responsavel pela Se¢do de Manutenc¢do Predial do TRE-SC ou seu Substituto,
através do e-mail ci-semp@tre-sc.jus.br ou dos numeros (48) 3251-3785 ou (48) 3251-3890.

5.8.13. Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificacdo, de qualquer dos seus
empregados que ndo corresponder a confianca ou perturbar a acdo da equipe de fiscalizagdo do
TRE-SC.

5.8.14. Reforgar a equipe se ficar constatada sua insuficiéncia, para permitir a execugao dos servigos dentro
do prazo previsto.

5.8.15. Cumprir as legislacGes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a
seguranca e medicina do trabalho, diligenciando para que seus prestadores de servigos trabalhem
com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e com Equipamentos de Prote¢do Coletiva (EPC),
para que ndo haja risco de paralisacdo dos servigos.

5.8.16. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execugao dos servigos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servigos executados e
equipamentos empregados.

5.8.17. Executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como
manter as areas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na
legislacdo e nas normas relativas a protecdo ambiental, fazendo, inclusive, a remocdo dos entulhos.

5.8.18. Seguir todos os procedimentos de segurancga, tanto para os funcionadrios, transeuntes e demais
pessoas envolvidas no processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes;

5.8.19. Nao subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do certame, exceto a andlise laboratorial dos
6leos isolantes, nesse caso com anuéncia do TRE-SC.

5.8.20. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionado com os
servicos e fornecimento contratados.

5.8.21. Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou
mais dos empregados alocados na execuc¢do dos servigos contratados, assim como pela indenizagdo
qgue porventura dai se originar e por tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais
estabelecerem.

5.8.22. Responsabilizar-se pelos servicos durante sua execugdo e até sua entrega ao TRE-SC.

5.8.23. Cabera a Contratada a integral responsabilidade pela guarda de seus materiais e equipamentos
durante todo o servico até a sua entrega.
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5.8.24. Reconstituir locais e/ou objetos que forem danificados, conforme art. 120 da Lei 14.133/2021: “O
contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado”.

5.8.25. Proceder, ao final dos servigos, a limpeza e a remogdo do material desnecessdrio e indesejavel.

5.8.26. Prestar garantia por, no minimo, 1 (um) ano a contar da execugdo dos servigos.

5.9. Transferéncia de Conhecimento

Durante a execucdo do contrato a contratada devera repassar as informacgdes solicitadas pela fiscalizacdo.
5.10. Direitos Autorais

N3o se aplica a esta contratagao.

5.11. Qualificagdo técnica ou formagao dos profissionais envolvidos na execugao

N3o se aplica a esta contratagao.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. Gestor de contrato
6.1.1. As atividades de gestdo contratual compreendem:
a) coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica e administrativa;

b) acompanhar os registros realizados pela fiscalizagdo do contrato das ocorréncias relacionadas a execugdo
do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia;

c) acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitagio da Contratada, para fins de empenho de
despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento
da despesa no relatorio de riscos eventuais;

d) coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo histérico de gerenciamento
deverd conter todos os registros formais da execu¢do, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, e elaborar relatério com vistas a verificagdao da
necessidade de adequacGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo;

e) coordenar os atos preparatdrios a instrugdo processual e ao envio da documentagdo pertinente as
unidades competentes, para a formalizacdo dos procedimentos relativos a prorrogacdo, a alteragdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sang¢des e a extingdo dos contratos, entre outros;

f) elaborar o relatdrio final com informagdes sobre a consecu¢do dos objetivos que tenham justificado a
contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao,
com as informag0es obtidas durante a execugdo do contrato;

g) coordenar a atualizagdo continua do relatdrio de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio da
fiscalizagdo técnica e administrativa;

h) emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelas fiscalizagGes técnica e administrativa
guanto ao cumprimento de obriga¢gdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes conforme disposto em
regulamento;
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i) realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais; e

j) tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagcdo para fins de
aplicagao de sangdes.

6.1.2. As atividades de fiscalizagdo técnica do contrato compreendem:

a) prestar apoio técnico e operacional a gestdo do contrato com informacbes pertinentes as suas
competéncias;

b) anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;

¢) emitir notificagdes para a corregao de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada,
com a defini¢do de prazo para a corregao;

d) informar a gestdo do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas
que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

e) comunicar imediatamente a gestdo do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do
do contrato nas datas estabelecidas;

f) fiscalizar a execu¢do do contrato para que sejam cumpridas as condi¢Ges estabelecidas, de modo a
assegurar os melhores resultados para a administracgdo, com a conferéncia das notas fiscais e das
documentagbes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisdrio,
encaminhar a gestao do contrato para ratificagdo;

g) comunicar a gestdo do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a renovag¢do tempestiva ou a prorrogag¢do contratual;

h) participar da atualizagdo do relatdrio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com a
fiscalizagdo administrativa;

i) auxiliar a gestdo do contrato com as informagOes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado; e

j) realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

6.1.3. As atividades de fiscalizagdo administrativa do contrato compreendem:

a) prestar apoio técnico e operacional a gestdo do contrato, com a realizagdo das tarefas relacionadas ao
controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, ao
acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

b) verificar a manutenc¢do das condigGes de habilitagdo da contratada, com a solicitagdo dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario;

c) examinar a regularidade no recolhimento das contribuicdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias;

d) atuar tempestivamente na solucdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das
obrigacOes contratuais e reportar a gestdo do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

e) participar da atualizagdo do relatdrio de riscos durante a fase de gestao do contrato, em conjunto com a

fiscalizagdo técnica;

f) auxiliar a gestdo do contrato com as informagdes necessdrias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliacdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigacGes assumidas pelo
contratado; e
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g) realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

6.2. Gestdo e fiscalizacdo

As atividades de gestdo e fiscalizagdo serdo exercidas pelo servidor titular da Se¢do de Manutengao Predial
ou seu substituto, com o apoio, no que se refere a fiscalizagdo administrativa, da Secdo de Preparagao de
Pagamentos e Analise Tributaria — COFC e da Secdao de Gerenciamento de Contratagdes — CC, ambas da
Secretaria de Administra¢do e Orgamento.

6.3. Instrumentos Formais

A contratacdo sera formalizada por meio de nota de empenho.

6.4. Acompanhamento do Contrato

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo desta contratacdo consistem na verificacdo, pelo
Contratante, da conformidade da prestagdo dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, e serdo exercidos pelo servidor titular da Sec¢do de
Manutencdo Predial, ou seu substituto, ou superior imediato, em conformidade com o art. 117 da Lei n.
14.133/2021.

A Fiscalizagdo tera autoridade para:

a) Solicitar a imediata retirada de qualquer funciondrio que ndo corresponda, técnica ou
disciplinarmente, as exigéncias. Isso ndo devera implicar em modificacGes de prazo ou de condicGes
contratuais.

b)  Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de Referéncia.

c) Determinar a suspensdo da execug¢do dos servicos, com a consequente suspensdo de contagem do
prazo, em caso de necessidade ou quando a realizagdo dos servigos puder causar prejuizo as
atividades do TRE-SC.

A existéncia desse acompanhamento ndo exime a Contratada de quaisquer responsabilidades sobre erros
ou omissdes que surgirem ou vierem a ser constatadas no decorrer ou depois dos servicos.

O gestor mantera controle gerencial acerca das quantidades de colaboradores e da prestacdo dos servigos, a
fim de subsidiar a estimativa para as futuras contratagGes.

6.5. Alocagao de riscos

N3do se aplica a esta contratagao.

7. Critérios de medicdo e de pagamento

O pagamento devera ocorrer apds o recebimento definitivo dos servigos contratados.

8. Reajuste ou repactuacao

Os pregos inicialmente contratados poderdo ser reajustados apds 1 (um) ano, contados da data limite para
apresentacdo da proposta, utilizando-se, para o célculo, o indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA,
publicado na ocasido, ou, na hipdtese de extingdo deste indice, utilizar-se-a o que venha a substitui-lo.

9. Forma e critérios de sele¢ao do fornecedor

9.1. Parcelamento e adjudicagdo
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A adjudicacdo do objeto devera ser global, uma vez que permitird uma melhor otimiza¢cdo na gestdo da
contratagdo, bem como dos servigos executados. Além disso, amplia o interesse na participagdo do certame,
tendo em vista que torna o objeto da contratagdo mais atraente em funcdo de envolver o servigo nos trés
transformadores e nas duas etapas previstas.

9.2. Selecdo do fornecedor

O fornecedor sera selecionado conforme a existéncia de regularidade, bem como a disponibilidade e o
interesse em prestar o servigo, nas condigdes estipuladas pelo contratante.

9.2.1. Critérios de habilita¢cao
Em relacdo a Qualificacdo Técnica, devera ser exigido:

e Documento que comprove o registro da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou Conselho Regional dos Técnicos
Industriais — CRT, dentro de seu prazo de validade, em conformidade com o art. 67, V, da Lei n.
14.133/2021.

9.2.2. Critérios de preferéncia e de desempate

Os critérios de preferéncia e de desempate obedecerdo a legislagdo em vigor, em especial a Lei
Complementar n. 123/2006.

9.2.3. Modalidade de licitagao e critério de julgamento

A contratacdo em tela enquadra-se na hipdtese do art. 75, inciso Il, da Lei n. 14.133/2021, justificando a sua
realizacdo com dispensa de licitagdo.

10. Estimativas do valor da contratacao

O custo estimado total para esta contratacdo é de RS 24.378,44 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e
oito reais e quarenta e quatro centavos), conforme orgamento juntado no Anexo |, ja incluso o custo
estimado para a contratagao da filtragem de 6leo isolante no transformador de 500 KVA, marca WEG, que é
de RS 7.270,50 (sete mil, duzentos e setenta reais e cinquenta centavos), e do transformador de 225 KVA,
marca TRAFO que é de R$ 5.944,50 (cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).
O valor orcado no Plano anual de contrata¢des para o item relativo 8 Manutenc3o Predial (Iitem 24) é de RS
2.689.160,06 (dois milhGes, seiscentos e oitenta e nove mil e cento e sessenta reais e seis centavos).

11. Alinhamento da contratacao
11.1. Plano de Contratagdes Anual
Anexo |

Item 24 - Manutencgao Predial

11.2. Plano de Logistica Sustentavel

Trata-se de contratagdo para manutengdo preventiva e corretiva dos transformadores e demais
equipamentos das subestacdes dos edificios Sede, Anexo | e Cartérios Eleitorais de Floriandpolis do TRE-SC
e, dessa forma, inexiste conflito com do objeto com o Plano de Logistica Sustentavel do TRE-SC.

11.3. Outros instrumentos

N3o se aplica a esta contratagao.
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12. Adequacgao orcamentdria

Item Programa de Trabalho Elemento de Despesa Valor

02.122.0033.20GP.0042
— Julgamento de Causas 3.3.90.39 - Qutros

01 e Gestdo Administrativa Servigos de Terceiros
no Estado de SC, PTRES Pessoa Juridica RS 24.378,44
167782.
Total

RS 24.378,44

13. Descumprimento contratual e penalidades

13.1. Nos termos da Portaria P n. 39/2023, o licitante ou o contratado serd responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos ou ndo aceitar ou retirar a nota de empenho ou ndo
entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante
a licitagdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas ao responsavel, pelas infragdes administrativas previstas no subitem 13.1, as seguintes
sangoes:

a) adverténcia;
b) multa;
¢) impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Direta e Indireta da Unido;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta da
Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios.

13.2.1. A sangdo de adverténcia consiste em comunicac¢do formal ao fornecedor que deu causa a inexecugdo
parcial do contrato, conforme previsto na alinea “a” do subitem 13.1.
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13.2.1.1. A adverténcia retira do fornecedor a condi¢cdo de infrator primario, de modo que, em caso de
reincidéncia, sangdo mais severa podera lhe ser aplicada, devendo ser observado o disposto no subitem
13.3.

13.2.2. A san¢do de multa tem natureza pecuniaria e podera ser moratdria ou compensatoéria, observados
0s seguintes termos:

a) o atraso injustificado na execugdo do objeto deste Termo de Referéncia sujeitara o contratado, a juizo da
Administragdo, a multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento), acrescida de 0,25% (zero virgula
vinte e cinco por cento) ao dia, a partir do segundo dia de mora, sobre o valor da parcela em atraso, e sua
aplicagdo ndo dispensa a contratada do cumprimento da obrigagdo inadimplida;

b) a inexecugdo parcial do objeto sujeitard o contratado, a juizo da Administragdo, a multa compensatdria de
10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado.

c) a inexecucdo total do objeto sujeitard o contratado, a juizo da Administragdo, a multa compensatéria de
20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto contratado.

13.2.2.1. A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢Ges estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

13.2.2.2. Ultrapassados 30 (trinta) dias de mora, sera avaliada a possibilidade de aplicagdo da conversdo da
multa de mora para a compensatéria por inexecu¢do contratual.

13.2.2.3. A multa podera ser aplicada em dobro se o infrator for reincidente, ou seja, se tiver sido
sancionado por este Tribunal apds decisdo transitada em julgado, observando-se o disposto no subitem
13.3.

13.2.2.4. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatdria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas neste
Termo de Referéncia.

13.2.2.5. A multa aplicada sera:

a) retida cautelarmente dos pagamentos devidos pela Administragdo e recolhida em definitivo ao Erario,
apos o transito em julgado da decisdo que a imp0s;

b) descontada de eventuais faturas pendentes de pagamento;
c) paga pelo fornecedor por meio de GRU;

d) descontada do valor da garantia prestada; ou

e) cobrada judicialmente.

13.2.3. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Direta e Indireta da
Unido podera ser aplicada pelas infragdes previstas no subitem 13.1, “b” a “g”, pelos seguintes prazos, de
acordo com a infragdo cometida:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigcos publicos ou ao interesse coletivo ou dar causa a inexecugdo total do contrato: Prazo - 6 (seis)
meses;

b) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame: Prazo - 15 (quinze) dias;

¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado Prazo - 15
(quinze) dias;

d) ndo celebrar o contrato ou a ata de registro de pre¢os ou ndo aceitar ou retirar a nota de empenho ou
ndo entregar a documentacdo exigida para a contratag¢do, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta: Prazo - 2 (dois) meses;
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e) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado: Prazo -
2 (dois) meses.

13.2.4. A sancgdo de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica Direta
e Indireta da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios podera ser aplicada pelas infragdes previstas no
subitem 13.1, “h” a “I”, pelos seguintes prazos, de acordo com a infragdo cometida:

a) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante
a licitagdo ou a execucgdo do contrato: Prazo - 3 (trés) anos;

b) fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato: Prazo - 4 (quatro) anos;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza: Prazo - 4 (quatro) anos;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo: Prazo - 5 (cinco) anos;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013: Prazo - 6 (seis) anos.
13.2.5. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
6rgdos de controle.

13.2.6. As sang0es previstas nos subitens 13.2.3 e 13.2.4 poderdo ser majoradas em 10% (dez por cento)
para cada agravante, até o limite legal, em razdo de:

a) restar comprovado que o responsavel pela infracdo administrativa tenha registro de penalidade aplicada
no ambito do TRE-SC, por pratica de quaisquer das condutas tipificadas na presente norma, nos 12 (doze)
meses que antecederam o fato em decorréncia do qual sera aplicada a penalidade;

b) restar comprovado que o infrator tenha sido desclassificado ou inabilitado por ndo atender as condi¢des
do edital, quando for notdria a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

c) o licitante ou fornecedor participante da dispensa eletronica ndo responder as diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo de contratagdo; ou

d) restar comprovado que o fornecedor tenha prestado declaragdo falsa de que é beneficiario do
tratamento diferenciado concedido em legislacdo especifica.

13.2.7. As penas previstas nas alineas “b” a “e” do subitem 13.2.3 poderdo ser reduzidas em 50% (cinquenta
por cento), uma Unica vez, apos a incidéncia das majoragdes previstas no subitem 13.2.6, quando ndo tenha
havido nenhum dano a Administragdo, em decorréncia de qualquer das seguintes atenuantes:

a) a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha escusavel do
fornecedor;

b) a conduta praticada seja decorrente da apresenta¢do de documentagdo que contenha vicios ou omissdes
para os quais ndo tenha contribuido, ou que ndo sejam de facil identificacdo, desde que devidamente
comprovado; ou

¢) a conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentagdo que ndo atendeu as exigéncias do
edital, desde que reste evidenciado equivoco em seu encaminhamento.

13.2.8. Quando a agdo ou omissdo do responsavel pela infragdo administrativa ensejar o enquadramento de
concurso de condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.
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13.2.9. A aplicagdo das sangdes previstas no subitem 13.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral do dano causado a Administragdo Publica.

13.2.10. E admitida a reabilitacdo do licitante ou do contratado sancionado, exigidos, cumulativamente:
a) reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica;
b) pagamento da multa;

c¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplica¢do da penalidade, no caso de impedimento de licitar
e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos
neste artigo.

“n

13.2.10.1. A sangado pelas infragdes previstas nas alineas “a” e “e” do subitem 13.2.4 exigird, como condigdo
de reabilitagdo do fornecedor sancionado, a implantagao ou aperfeigopamento de programa de integridade
pelo responsavel.

13.3. Restara afastada a reincidéncia apds transcorrido 1 (um) ano entre a data do transito em julgado da
decisdo que aplicou a anterior penalidade ao infrator e a data da nova infracao.

13.4. O responsavel pela infragdo sera intimado para apresentagdo de defesa e especificagdo de provas que
pretenda produzir, no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis contados do recebimento da intimacao.

13.4.1. Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela autoridade competente ou pela Comissdo de Apuragao de Responsabilidade, o
infrator podera apresentar alegagGes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo.

13.4.2. Serdo indeferidas pela autoridade competente ou pela Comissdo de Apuragdo de Responsabilidade,
mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou
intempestivas.

13.5. A sancdo estabelecida no subitem 13.2.4 é de competéncia do Presidente do TRE-SC.

13.6. Da aplicagdo das san¢Oes previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.2 e 13.2.3 caberd recurso no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

13.6.1. O recurso de que trata o subitem 13.6 serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

13.7. Da aplicagdo da sangdo prevista no subitem 13.2.4 caberd apenas pedido de reconsideragdo, que
devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.



